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修訂列表  

甲部 
修訂 題號 內容 備註 

修訂 1 3.2.1.3 為更清晰表達而作的一般修訂 

納入水務署通函 7/2024 號內容 

修訂 2 表 3.2.1.5.5 為更清晰表達而作的一般修訂 

修訂 3 3.2.2.6 為更清晰表達而作的一般修訂 

修訂 4 4.1.1.3 
增加了對同一地點擬建的食水和非食水系統水管

的尺寸,顔色和材料要求 

修訂 5 4.1.1.4 
增加了內部供水系統須在地界内盡量貼近政府供

水駁喉的位置安裝邊界閥的要求 

修訂 6 4.3.5.7 

增加了處所須在儘量靠近公共喉管且可以從處所

伸手觸及的位置為所有沖廁喉管安裝支管閥的要

求 

修訂 7 6.2.1.1.5 
增加了通往蓄水池的通道須時刻保持安全及暢通

無阻的要求 

修訂 8 6.2.2.6 增加了用於密封飲用水儲水缸缺口的材料要求 

納入水務署通函 8/2022 號內容 
修訂 9 6.2.4.4.10 

增加了飲用水儲水缸的任何開口均應使用耐腐蝕

的孔網妥善覆蓋的要求 

修訂 10 

6.8.2.2, 6.8.2.4, 

6.8.2.5, 表 4.2.3.7.2, 

圖 34 

增加了洗衣機和洗碗碟機的防倒流要求 

納入水務署通函 2/2024 號內容 



 

- 2 - 
 

乙部 
修訂 題號 內容 備註 

修訂 1 B2.3 
申請《一般認可》水龍頭和組合龍頭的金屬釋出率

測試-替代途徑 

納入水務署通函 7/2024 號內容 
修訂 2 表 B5 

內部供水系統中與水錶連接的長螺紋連接器 /凸緣

接頭的控制措施 

修訂 3 表 B7 的注釋 5  為更清晰表達而作的一般修訂 

 


